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KLASYFIKACJA OGNIOWA

w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji

01214/11/Z00NP

I. Grynczewski STYROMAT Spétka Komandytowa
ul. Augustowka 22C
02-981 Warszawa

Nr umowy: 1214/11/Z00NP
Przedmiot Termoizolacyjne ptyty klinkierowe produkgji firmy Grynczewski STYROMAT Spétka
klasyfikacji: Komandytowa stosowane do ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.
Uktad warstw ocieplenia od strony podtoza:
- klej do styropianu co najmniej klasy A2 wg PN-EN 13501-1 zuzycie: okoto 4,0 kg/m?,
- warstwa polistyrenu ekspandowanego (styropian) co najmniej klasy E
wg PN-EN 13501-1, gestosci ok. 15 kg/m® i grubosci do 100 mm,
- termoizolacyjna ptyta klinkierowa STYROMAT o wymiarach 1159x694 mm i 652x694
mm. Ptyta STYROMAT sktada sie z polistyrenu ekspandowanego (styropian) o
grubosci od 50 mm do 100 mm, w ktérym zatopione sg ptytki klinkierowe o wymiarach
240x52x14 lub 240x71x14 firmy Feldhaus Klinkier lub Stroher. Potgczenie ptytek z
polistyrenem ekspandowanym (styropianem) wykonane na tzw. , jaskétczy ogon”.
Ptyta ST\gROMAT jest mocowana do $ciany za pomoca kotkéw rozporowych w ilosci
10 szt./m*.
- spoiny o szeroko$ci ok. 15 mm miedzy ptytkami klinkierowymi wykonane z fugi
CE 40 lub CE 43 firmy Henkel Polska Sp. z 0.0.
Klasyfikacja Wyroéb klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dziataniu ognia od
ogniowa: strony elewagji
Klasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podtozu niepalnym (klasy co najmniej
A2 - s3,d0 wg PN-EN 13501-1).
Podstawa Norma PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
klasyfikacji: rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
Raport z badan nr: LP01-01214/11/Z00NP
Termin 10.05.2014
waznosci:
Zalaczniki: -
Data: 10.05.2011
Opracowanie: tukasz Jarochowicz KIEROWNIK
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